
Parâmetros Controlo de PCQA

Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

JARDIM DE INFÂNCIA VENDAS   - Laboratório: LPQ

Data: 17/04/2023

0,20 0,00 0,00

COLÉGIO JOÃO PAULO II   - Laboratório: LPQ

Data: 17/04/2023

0,50 0,00 0,00

HOTEL ALVOR BAÍA   - Laboratório: LPQ

Data: 27/03/2023

53,00 <1,00 0,10 0,00 0,00 411,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,07 <15,00 8,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

PESTANA ALGARVE RACE   - Laboratório: LPQ

Data: 03/01/2023

0,40 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 052605   - Laboratório: LPQ

Data: 03/01/2023

0,40 0,00 0,00

ESCOLA E.B.1 CHÃO DAS DONAS   - Laboratório: LPQ

Data: 09/01/2023

0,20 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 028784   - Laboratório: LPQ

Data: 16/01/2023

0,20 0,00 0,00

JARDIM DE INFÂNCIA N.º 6 DE PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 03/01/2023

85,00 <1,00 0,30 0,00 0,00 468,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,32 <15,00 7,60 <1,00 >100,00 >100,00 0,99

CONSUMIDOR N.º 65340   - Laboratório: LPQ

Data: 23/01/2023

0,30 0,00 0,00

JARDIM DE INFÂNCIA ALVOR   - Laboratório: LPQ

Data: 23/01/2023

0,20 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 34096   - Laboratório: LPQ

Data: 09/01/2023

49,99 <1,00 0,30 0,00 0,00 482,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,23 <15,00 7,80 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º 33112   - Laboratório: LPQ

Data: 16/01/2023

49,99 <1,00 0,10 0,00 0,00 486,00 <2,00 0,00 0,00 73,00 0,38 <15,00 7,90 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

HOSPITAL BARLAVENTO ALGARVIO   - Laboratório: LPQ

Data: 30/01/2023

0,50 0,00 0,00

JARDIM DE INFÂNCIA MEXILHOEIRA GRANDE   - Laboratório: LPQ

Data: 30/01/2023

0,20 0,00 0,00

JARDIM DE INFÂNCIA FIGUEIRA   - Laboratório: LPQ

Data: 06/02/2023

0,10 0,00 0,00

PASTELARIA S. MIGUEL   - Laboratório: LPQ

Data: 06/02/2023

0,20 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 52209   - Laboratório: LPQ

Data: 13/02/2023

0,30 0,00 0,00

Ponto de Colheita
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

MORGADO DO REGUENGO I   - Laboratório: LPQ

Data: 13/02/2023

>1,50 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 33109   - Laboratório: LPQ

Data: 23/01/2023

49,99 <1,00 0,10 0,00 0,00 495,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,32 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

MERCADO MUNICIPAL DE ALVOR   - Laboratório: LPQ

Data: 30/01/2023

49,99 <1,00 0,50 0,00 0,00 501,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,01 <15,00 8,10 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

DREAM HAIR NAILS BODY   - Laboratório: LPQ

Data: 20/02/2023

0,20 0,00 0,00

ESCOLA DE CONDUÇÃO A MOURINHA   - Laboratório: LPQ

Data: 20/02/2023

0,40 0,00 0,00

PISCINA MUNICIPAL DA MEXILHOEIRA GRANDE   - Laboratório: LPQ

Data: 27/02/2023

0,10 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 59159   - Laboratório: LPQ

Data: 27/02/2023

0,80 0,00 0,00

AUTÓDROMO II-PADDOCK-2   - Laboratório: LPQ

Data: 06/02/2023

49,90 <1,00 0,60 0,00 0,00 478,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,61 <15,00 8,00 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

ESCOLA SECUNDÁRIA POETA ANTÓNIO ALEIXO   - Laboratório: LPQ

Data: 06/02/2023

52,00 <1,00 0,50 0,00 0,00 476,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,60 <15,00 7,90 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

RESTAURANTE DO KARTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE-2   - 

Laboratório: LPQ

Data: 06/03/2023

0,70 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 74595   - Laboratório: LPQ

Data: 06/03/2023

0,80 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 92244   - Laboratório: LPQ

Data: 06/03/2023

0,20 0,00 0,00

ESCOLA E.B. 2 MEXILHOEIRA GRANDE   - Laboratório: LPQ

Data: 13/03/2023

0,10 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 104066   - Laboratório: LPQ

Data: 13/03/2023

0,40 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 129536   - Laboratório: LPQ

Data: 13/02/2023

76,00 <1,00 0,50 0,00 0,00 486,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,17 <15,00 7,80 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CENTRO DE SAÚDE ALVOR   - Laboratório: LPQ

Data: 20/02/2023

49,99 <1,00 0,90 0,00 0,00 488,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,46 <15,00 7,60 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

COLÉGIO DO RIO   - Laboratório: LPQ

Data: 20/03/2023

0,20 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 91708   - Laboratório: LPQ

Data: 20/03/2023

0,30 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º24766   - Laboratório: LPQ

Data: 27/02/2023

49,99 <1,00 0,40 0,00 0,00 490,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,31 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

JARDIM DE INFÂNCIA N.º 4 FOJO   - Laboratório: LPQ

Data: 06/03/2023

49,99 <1,00 0,10 0,00 0,00 474,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 1,24 <15,00 8,60 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

RESTAURANTE QUINTINHA   - Laboratório: LPQ

Data: 13/03/2023

49,99 <1,00 0,70 0,00 0,00 481,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,09 <15,00 7,30 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

UNIVERSIDADE DO ALGARVE - POLO DE PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 27/03/2023

0,60 0,00 0,00

COLÉGIO DA PENINA   - Laboratório: LPQ

Data: 27/03/2023

0,80 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 91935   - Laboratório: LPQ

Data: 27/03/2023

0,60 0,00 0,00

CRACEP-NÚCLEO DA MEX.ª GRANDE   - Laboratório: LPQ

Data: 03/04/2023

0,20 0,00 0,00

PESTANA ALGARVE RACE-2   - Laboratório: LPQ

Data: 03/04/2023

0,20 0,00 0,00

CHURRASQUEIRA PITEU   - Laboratório: LPQ

Data: 03/04/2023

0,30 0,00 0,00

JARDIM DE INFÂNCIA N.º 5 DE PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 20/03/2023

49,99 <1,00 0,40 0,00 0,00 401,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,05 <15,00 7,60 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

HOSPITAL DA MISERICÓRDIA (alterada data para 10-04-2023)   - 

Laboratório: LPQ

Data: 10/04/2023

0,10 0,00 0,00

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALVOR   - Laboratório: LPQ

Data: 10/04/2023

0,60 0,00 0,00

MARCOS CAFÉ   - Laboratório: LPQ

Data: 10/04/2023

0,30 0,00 0,00

CTT MONTES DE ALVOR   - Laboratório: LPQ

Data: 10/04/2023

<0,01 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 48642   - Laboratório: LPQ

Data: 03/04/2023

53,00 <1,00 0,30 0,00 0,00 373,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,54 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º74951   - Laboratório: LPQ

Data: 10/04/2023

49,99 <1,00 0,40 0,00 0,00 381,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,77 <15,00 7,50 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

VETERINÁRIO SOLVET   - Laboratório: LPQ

Data: 24/04/2023

0,40 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 47308   - Laboratório: LPQ

Data: 24/04/2023

0,50 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 24364   - Laboratório: LPQ

Data: 02/05/2023

0,70 0,00 0,00

CLUBE RECREATIVO CHÃO DAS DONAS   - Laboratório: LPQ

Data: 02/05/2023

1,10 0,00 0,00
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

ALTO GOLF & COUNTRY CLUB   - Laboratório: LPQ

Data: 02/05/2023

0,10 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 89552   - Laboratório: LPQ

Data: 02/05/2023

0,40 0,00 0,00

CRACEP   - Laboratório: LPQ

Data: 19/06/2023

49,99 <1,00 0,10 0,00 0,00 383,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,11 <15,00 7,90 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º123384   - Laboratório: LPQ

Data: 08/05/2023

0,60 0,00 0,00

MINIMERCADO DAQUI   - Laboratório: LPQ

Data: 08/05/2023

0,10 0,00 0,00

JUNTA DE FREGUESIA MEXILHOEIRA GRANDE   - Laboratório: LPQ

Data: 08/05/2023

0,10 0,00 0,00

PASTELARIA GINGA   - Laboratório: LPQ

Data: 08/05/2023

0,30 0,00 0,00

JARDIM DE INFÂNCIA N.º 3 DE PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 24/04/2023

65,00 <1,00 0,60 0,00 0,00 368,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,32 <15,00 7,80 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

PASTELARIA SANSÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 15/05/2023

0,60 0,00 0,00

CENTRO DE HEMODIÁLISE - NEPHOCARE PORTUGAL   - Laboratório: 

LPQ

Data: 15/05/2023

0,60 0,00 0,00

HOTEL SANTA CATARINA ALGARVE   - Laboratório: LPQ

Data: 15/05/2023

0,30 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 76326   - Laboratório: LPQ

Data: 15/05/2023

0,60 0,00 0,00

ESCOLA E.B.1 MEXILHOEIRA GRANDE   - Laboratório: LPQ

Data: 22/05/2023

0,20 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 107911   - Laboratório: LPQ

Data: 22/05/2023

0,20 0,00 0,00

RESTAURANTE O RETIRO   - Laboratório: LPQ

Data: 22/05/2023

0,60 0,00 0,00

CASA DAS ARTES   - Laboratório: LPQ

Data: 22/05/2023

0,50 0,00 0,00

CASINHA BRINCALHONA   - Laboratório: LPQ

Data: 02/05/2023

68,00 <1,00 0,60 0,00 0,00 372,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,76 <15,00 7,40 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

AUTÓDROMO I   - Laboratório: LPQ

Data: 02/05/2023

58,00 <1,00 0,50 0,00 0,00 379,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,60 <15,00 7,60 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

ESCOLA E.B. 2 D. JOÃO II ALVOR   - Laboratório: LPQ

Data: 29/05/2023

0,50 0,00 0,00
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

PASTELARIA FERNANDES  (alterado para CHURRASQUEIRA MACHADO)   

- Laboratório: LPQ

Data: 29/05/2023

0,60 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 33074   - Laboratório: LPQ

Data: 29/05/2023

0,60 0,00 0,00

PASTELARIA GINGA   - Laboratório: LPQ

Data: 29/05/2023

0,50 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 40197   - Laboratório: LPQ

Data: 08/05/2023

88,00 <1,00 0,20 0,00 0,00 380,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,88 <15,00 7,30 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

RESTAURANTE DO KARTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE-3   - 

Laboratório: LPQ

Data: 05/06/2023

0,10 0,00 0,00

HOTEL PESTANA D. JOÃO II   - Laboratório: LPQ

Data: 05/06/2023

1,00 0,00 0,00

PASTELARIA PATRÍCIO   - Laboratório: LPQ

Data: 05/06/2023

0,60 0,00 0,00

QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PORTIMÃO   - 

Laboratório: LPQ

Data: 05/06/2023

0,40 0,00 0,00

ESCOLA EBS DA BEMPOSTA   - Laboratório: LPQ

Data: 05/06/2023

0,60 0,00 0,00

PARQUE DE CAMPISMO DA DOURADA - ALVOR   - Laboratório: LPQ

Data: 15/05/2023

49,99 <1,00 0,50 0,00 0,00 379,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,42 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 0,99

CONSUMIDOR N.º 67832   - Laboratório: LPQ

Data: 12/06/2023

0,20 0,00 0,00

PSP   - Laboratório: LPQ

Data: 12/06/2023

0,60 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 96247   - Laboratório: LPQ

Data: 12/06/2023

0,40 0,00 0,00

RESTAURANTE QUINTINHA   - Laboratório: LPQ

Data: 29/05/2023

49,99 <1,00 0,60 0,00 0,00 380,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,75 <15,00 7,50 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º 63468   - Laboratório: LPQ

Data: 19/06/2023

0,10 0,00 0,00

SNACK BAR FLAMINGO   - Laboratório: LPQ

Data: 19/06/2023

0,40 0,00 0,00

HOTEL MIRACHORO   - Laboratório: LPQ

Data: 19/06/2023

0,20 0,00 0,00

HOTEL YELLOW   - Laboratório: LPQ

Data: 05/06/2023

49,99 <1,00 0,10 0,00 0,00 394,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,24 <15,00 7,80 <1,00 >100,00 >100,00 <0,50

RESTAURANTE ATLÂNTIDA   - Laboratório: LPQ

Data: 26/06/2023

0,60 0,00 0,00

5



Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

A TASKINHA   - Laboratório: LPQ

Data: 26/06/2023

0,50 0,00 0,00

CENTRO DE APOIO A IDOSOS ALCALAR   - Laboratório: LPQ

Data: 26/06/2023

0,40 0,00 0,00

HOTEL PENINA GOLF   - Laboratório: LPQ

Data: 22/05/2023

49,99 <1,00 1,10 0,00 0,00 401,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,80 <15,00 7,40 <1,00 >100,00 >100,00 <0,50

CAFÉ TRAQUINO   - Laboratório: LPQ

Data: 12/06/2023

49,99 <1,00 0,40 0,00 0,00 432,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,29 <15,00 7,50 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º 125707   - Laboratório: LPQ

Data: 12/06/2023

49,99 <1,00 0,60 0,00 0,00 433,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,30 <15,00 7,50 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

BAR DA ESTAÇÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 03/07/2023

0,40 0,00 0,00

PASTELARIA SIGNOS   - Laboratório: LPQ

Data: 03/07/2023

0,30 0,00 0,00

SNACKBAR ALBAR   - Laboratório: LPQ

Data: 03/07/2023

0,40 0,00 0,00

AUTÓDROMO I-2   - Laboratório: LPQ

Data: 03/07/2023

0,20 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 29945   - Laboratório: LPQ

Data: 17/04/2023

54,00 <1,00 0,30 0,00 0,00 361,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,49 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

ESCOLA E.B.1 PONTAL   - Laboratório: LPQ

Data: 17/04/2023

0,20 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 28823   - Laboratório: LPQ

Data: 24/04/2023

0,50 0,00 0,00

HOTEL ORIENTAL   - Laboratório: LPQ

Data: 19/06/2023

49,99 <1,00 0,70 0,00 0,00 461,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,11 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

MINI-MERCADO DOS MONTES   - Laboratório: LPQ

Data: 10/07/2023

0,10 0,00 50,00

HOTEL MIRACHOURO SOL   - Laboratório: LPQ

Data: 10/07/2023

0,30 0,00 0,00

PASTELARIA GEMEOS   - Laboratório: LPQ

Data: 10/07/2023

0,20 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 42179   - Laboratório: LPQ

Data: 10/07/2023

0,30 0,00 0,00

JARDIM DE INFÂNCIA N.º 2 DE PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 17/07/2023

0,40 0,00 0,00

CARNES DO MUNDO   - Laboratório: LPQ

Data: 17/07/2023

0,20 0,00 0,00
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

FORDPORTIL   - Laboratório: LPQ

Data: 17/07/2023

0,50 0,00 0,00

RESTAURANTE PORTA CERTA   - Laboratório: LPQ

Data: 17/07/2023

0,40 0,00 0,00

PASTELARIA GINGA   - Laboratório: LPQ

Data: 26/06/2023

49,99 <1,00 0,50 0,00 0,00 431,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,15 <15,00 7,60 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

ESCOLA DE CONDUÇÃO INFANTE SAGRES   - Laboratório: LPQ

Data: 26/06/2023

49,99 <1,00 0,10 0,00 0,00 428,00 <2,00 0,00 0,00 176,00 -0,18 19,00 7,60 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

HOTEL TIVOLI MARINA PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 03/07/2023

62,00 <1,00 >1,50 0,00 0,00 425,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,34 <15,00 8,20 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

HOTEL PESTANA DELFIM   - Laboratório: LPQ

Data: 03/07/2023

130,00 <1,00 >1,50 0,00 0,00 437,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,34 <15,00 8,10 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

PASTELARIA PERINI   - Laboratório: LPQ

Data: 24/07/2023

0,40 0,00 0,00

CHURRASQUEIRA O MACHADO   - Laboratório: LPQ

Data: 24/07/2023

0,60 0,00 0,00

PODO SAÚDE SUL   - Laboratório: LPQ

Data: 24/07/2023

0,40 0,00 0,00

BALANCE CAFÉ   - Laboratório: LPQ

Data: 24/07/2023

0,40 0,00 0,00

PASTELARIA GELIGLU   - Laboratório: LPQ

Data: 31/07/2023

0,60 0,00 0,00

PASTELARIA SOMAR   - Laboratório: LPQ

Data: 31/07/2023

0,60 0,00 0,00

CÃOVÍVIO   - Laboratório: LPQ

Data: 31/07/2023

0,60 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 78287   - Laboratório: LPQ

Data: 10/07/2023

49,99 <1,00 0,10 0,00 0,00 427,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,27 <15,00 8,30 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CAFÉ DO MÁRIO   - Laboratório: LPQ

Data: 10/07/2023

49,99 <1,00 0,40 0,00 0,00 408,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,71 <15,00 7,30 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

PISCINAS MUNICIPAIS DE PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 17/07/2023

49,99 <1,00 0,30 0,00 0,00 418,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,11 <15,00 7,90 <1,00 82,00 61,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º 60109   - Laboratório: LPQ

Data: 17/07/2023

49,99 <1,00 0,10 0,00 0,00 420,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,08 <15,00 7,90 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º 62514   - Laboratório: LPQ

Data: 07/08/2023

0,40 0,00 0,00

PASTELARIA FATI   - Laboratório: LPQ

Data: 07/08/2023

0,09 0,00 0,00
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

JARDIM DE INFÂNCIA ALDEIA S. JOSÉ ALCALAR   - Laboratório: LPQ

Data: 07/08/2023

0,30 0,00 0,00

CLUBE VILA ROSA   - Laboratório: LPQ

Data: 24/07/2023

55,00 <1,00 0,40 0,00 0,00 411,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,27 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

LAR IDOSOS SANTA CASA DA MISERICÓRDIA PORTIMÃO   - Laboratório: 

LPQ

Data: 24/07/2023

56,00 <1,00 0,60 0,00 0,00 410,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,31 <15,00 7,60 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º 67832   - Laboratório: LPQ

Data: 31/07/2023

56,00 <1,00 0,20 0,00 0,00 369,00 <2,00 0,00 0,00 1.230,00 -0,07 16,00 7,80 <1,00 <1,00 6,80

GOLFLAND ALVOR   - Laboratório: LPQ

Data: 31/07/2023

65,00 <1,00 0,70 0,00 0,00 390,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,25 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

APARTHOTEL PRESIDENTE   - Laboratório: LPQ

Data: 31/07/2023

67,00 <1,00 0,60 0,00 0,00 396,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,23 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

RESTAURANTE DUNAS   - Laboratório: LPQ

Data: 14/08/2023

0,70 0,00 0,00

CENTRO DE SAÚDE MEXILHOEIRA GRANDE   - Laboratório: LPQ

Data: 14/08/2023

0,20 0,00 0,00

O PATRÍCIO CAFÉ SNACKBAR   - Laboratório: LPQ

Data: 14/08/2023

0,80 0,00 0,00

ESCOLA CONDUÇÃO 3º MILENIO   - Laboratório: LPQ

Data: 21/08/2023

0,30 0,00 0,00

PASTELARIA QUENTE E DOCE   - Laboratório: LPQ

Data: 21/08/2023

0,50 0,00 0,00

CENTRO DE SAÚDE PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 21/08/2023

0,50 0,00 0,00

RESTAURANTE O REBELO   - Laboratório: LPQ

Data: 21/08/2023

0,50 0,00 0,00

PASTELARIA SABORES   - Laboratório: LPQ

Data: 28/08/2023

0,40 0,00 0,00

JARDIM DO VAU   - Laboratório: LPQ

Data: 28/08/2023

0,50 0,00 0,00

DIVINUS SNACKBAR   - Laboratório: LPQ

Data: 28/08/2023

0,40 0,00 0,00

AL VITA   - Laboratório: LPQ

Data: 07/08/2023

66,00 <1,00 0,40 0,00 0,00 383,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,35 <15,00 7,80 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

LE MERIDIEN PENINA GOLF & RESORT   - Laboratório: LPQ

Data: 07/08/2023

54,00 <1,00 0,30 0,00 0,00 385,00 <2,00 0,00 0,00 62,00 -0,42 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

PIZZARIA AMANTI   - Laboratório: LPQ

Data: 07/08/2023

63,00 <1,00 0,40 0,00 0,00 383,00 <2,00 0,00 0,00 94,00 -0,34 <15,00 7,80 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

RESTAURANTE NAVE   - Laboratório: LPQ

Data: 04/09/2023

0,40 0,00 0,00

RESTAURANTE D. JOÃO ESTEVES   - Laboratório: LPQ

Data: 04/09/2023

0,50 0,00 0,00

HOTEL PESTANA ALVOR PARK   - Laboratório: LPQ

Data: 04/09/2023

0,50 0,00 0,00

MERCADO DE PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 04/09/2023

0,50 0,00 0,00

AUTÓDROMO I-3   - Laboratório: LPQ

Data: 04/09/2023

0,60 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 47293   - Laboratório: LPQ

Data: 04/09/2023

0,60 0,00 0,00

AUTÓDROMO II-PADDOCK   - Laboratório: LPQ

Data: 14/08/2023

49,99 <1,00 0,20 0,00 0,00 403,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,84 <15,00 7,60 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

VILAMOR   - Laboratório: LPQ

Data: 14/08/2023

72,00 <1,00 0,80 0,00 0,00 382,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,31 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CHURRASQUEIRA ICON DO ALGARVE   - Laboratório: LPQ

Data: 14/08/2023

75,00 <1,00 0,50 0,00 0,00 383,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,30 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

FARMÁCIA 3 BICOS   - Laboratório: LPQ

Data: 11/09/2023

0,50 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 158344   - Laboratório: LPQ

Data: 11/09/2023

0,70 0,00 0,00

RESTAURANTE A MONCHIQUEIRA   - Laboratório: LPQ

Data: 11/09/2023

0,50 0,00 0,00

ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL TEIXEIRA GOMES   - Laboratório: LPQ

Data: 11/09/2023

0,70 0,00 0,00

MORGADO DO REGUENGO II   - Laboratório: LPQ

Data: 21/08/2023

49,99 <1,00 0,90 0,00 0,00 405,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,09 <15,00 7,90 <1,00 <1,00 <1,00 3,90

CAFÉ TULIPA   - Laboratório: LPQ

Data: 21/08/2023

71,00 <1,00 0,60 0,00 0,00 390,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,41 17,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 5,30

CONSUMIDOR N.º 019837   - Laboratório: LPQ

Data: 18/09/2023

0,50 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 107263   - Laboratório: LPQ

Data: 18/09/2023

0,50 0,00 0,00

ESCOLA E.B.1 VENDAS   - Laboratório: LPQ

Data: 18/09/2023

0,70 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 027323   - Laboratório: LPQ

Data: 18/09/2023

0,20 0,00 0,00
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

CENTRO DE ACOLHIMENTO CATRAIA - CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE 

PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 28/08/2023

66,00 <1,00 0,70 0,00 0,00 392,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,19 <15,00 7,90 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º 145176   - Laboratório: LPQ

Data: 25/09/2023

0,50 0,00 0,00

TALHO AVENIDA   - Laboratório: LPQ

Data: 25/09/2023

0,50 0,00 0,00

ESCOLA E.B.1 MONTES DE ALVOR   - Laboratório: LPQ

Data: 25/09/2023

0,30 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 27529   - Laboratório: LPQ

Data: 25/09/2023

0,70 0,00 0,00

HOTEL MIRACHORO SOL   - Laboratório: LPQ

Data: 04/09/2023

73,00 <1,00 0,40 0,00 0,00 389,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,38 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 >100,00 1,30

TI-TÉ   - Laboratório: LPQ

Data: 02/10/2023

0,50 0,00 0,00

RESTAURANTE DO KARTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE   - 

Laboratório: LPQ

Data: 02/10/2023

0,20 0,00 0,00

BIBLIOTECA   - Laboratório: LPQ

Data: 02/10/2023

0,90 0,00 0,00

HOTEL ALGARVE   - Laboratório: LPQ

Data: 11/09/2023

58,00 <1,00 >1,50 0,00 0,00 401,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,44 <15,00 7,60 <1,00 <1,00 <1,00 0,53

JARDIM DE INFÂNCIA PEDRA MOURINHA   - Laboratório: LPQ

Data: 18/09/2023

61,00 <1,00 0,50 0,00 0,00 394,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,13 <15,00 8,20 <1,00 >100,00 >100,00 0,59

CONSUMIDOR N.º 44460   - Laboratório: LPQ

Data: 09/10/2023

0,20 0,00 0,00

MARINA DE PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 09/10/2023

0,90 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 104907   - Laboratório: LPQ

Data: 09/10/2023

0,80 0,00 0,00

ESCOLA E.B. 2 BUISEL   - Laboratório: LPQ

Data: 09/10/2023

0,90 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 44460   - Laboratório: LPQ

Data: 09/10/2023

0,20 0,00 0,00

ISMAT   - Laboratório: LPQ

Data: 16/10/2023

0,40 0,00 0,00

PESTANA SOUTH BEACH HOTEL   - Laboratório: LPQ

Data: 16/10/2023

0,60 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 100324   - Laboratório: LPQ

Data: 16/10/2023

0,30 0,00 0,00
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

CLUBE BRISAMAR   - Laboratório: LPQ

Data: 25/09/2023

0,50 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 49414   - Laboratório: LPQ

Data: 23/10/2023

0,50 0,00 0,00

ESCOLA E.B. 2 JUDICE FIALHO   - Laboratório: LPQ

Data: 23/10/2023

0,20 0,00 0,00

A COLMEIA DAS ABELHINHAS   - Laboratório: LPQ

Data: 23/10/2023

0,10 0,00 0,00

ESCOLA E.B.1 MAJOR DAVID NETO   - Laboratório: LPQ

Data: 02/10/2023

50,00 1,00 0,60 0,00 0,00 380,00 2,00 0,00 0,00 50,00 -0,47 15,00 7,60 1,00 1,00 1,00 <0,50

ESCOLA E.B. 2 NUNO MERGULHAO   - Laboratório: LPQ

Data: 30/10/2023

0,70 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 104908   - Laboratório: LPQ

Data: 30/10/2023

0,50 0,00 0,00

CHURRASQUEIRA DA BELA   - Laboratório: LPQ

Data: 30/10/2023

0,20 0,00 0,00

VAU HOTEL   - Laboratório: LPQ

Data: 30/10/2023

0,10 0,00 0,00

Consumidor n.º73677   - Laboratório: LPQ

Data: 14/08/2023

310,00 <1,00 0,60 0,00 0,00 383,00 <2,00 0,00 0,00 89,00 -0,19 <15,00 7,90 1,90 <1,00 <1,00 <0,50

HOTEL JUPITER   - Laboratório: LPQ

Data: 28/08/2023

75,00 <1,00 0,50 0,00 0,00 392,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,50 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 19,00

CLUBE BRISAMAR   - Laboratório: LPQ

Data: 25/09/2023

58,00 <1,00 0,00 400,00 <2,00 0,00 <50,00 -0,22 <15,00 7,90 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º 102112   - Laboratório: LPQ

Data: 09/10/2023

50,00 <1,00 0,60 0,00 0,00 486,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -3,53 <15,00 7,80 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º 39360   - Laboratório: LPQ

Data: 06/11/2023

0,70 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 86590   - Laboratório: LPQ

Data: 06/11/2023

0,60 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 34097   - Laboratório: LPQ

Data: 06/11/2023

0,70 0,00 0,00

PASTELARIA PONTE NOVA   - Laboratório: LPQ

Data: 16/10/2023

49,99 <1,00 0,10 0,00 0,00 494,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,41 <15,00 7,60 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

JARDIM DE INFÂNCIA CHÃO DAS DONAS   - Laboratório: LPQ

Data: 13/11/2023

0,30 0,00 0,00

ESCOLA E.B.1 COCA MARAVILHAS   - Laboratório: LPQ

Data: 13/11/2023

0,70 0,00 0,00
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

68

1

49,90

310,00

68

0

<1,00

1,00

224

35

<0,01

>1,50

68

0

0,00

0,00

224

1

0,00

>100,00

68

0

361,00

523,00

68

0

<2,00

2,00

224

2

0,00

101,00

68

0

0,00

0,00

68

1

<50,00

1.230,00

68

5

-3,53

1,24

68

0

<15,00

19,00

68

0

7,30

8,70

67

0

<1,00

1,90

68

7

<1,00

>100,00

68

9

<1,00

>100,00

68

3

<0,50

19,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

CONSUMIDOR N.º 023463   - Laboratório: LPQ

Data: 20/11/2023

0,30 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 66314   - Laboratório: LPQ

Data: 20/11/2023

0,30 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 27518   - Laboratório: LPQ

Data: 27/11/2023

0,30 0,00 0,00

CLCC   - Laboratório: LPQ

Data: 27/11/2023

0,60 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 47308   - Laboratório: LPQ

Data: 30/10/2023

79,00 <1,00 0,20 0,00 0,00 501,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,58 <15,00 8,40 <1,00 >100,00 >100,00 <0,50

ESCOLA E.B.1 ALVOR   - Laboratório: LPQ

Data: 04/12/2023

0,20 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 91376   - Laboratório: LPQ

Data: 04/12/2023

0,20 0,00 0,00

CONSUMIDOR Nº 90056   - Laboratório: LPQ

Data: 20/11/2023

68,00 <1,00 0,30 0,00 0,00 514,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,11 <15,00 7,90 <1,00 >100,00 <1,00 <0,50

PESTANA ALGARVE RACE-3   - Laboratório: LPQ

Data: 20/11/2023

77,00 <1,00 0,40 0,00 0,00 513,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,29 <15,00 8,20 <1,00 <1,00 98,00 <0,50

AUTODROMO II-PADDOCK-3   - Laboratório: LPQ

Data: 12/12/2023

0,40 0,00 0,00

JARDIM DE INFANCIA MONTES DE ALVOR   - Laboratório: LPQ

Data: 12/12/2023

0,20 0,00 0,00

HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE   - Laboratório: LPQ

Data: 06/11/2023

61,00 <1,00 0,30 0,00 0,00 504,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,11 <15,00 7,80 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

ESCOLA E.B.1JI DA PEDRA MOURINHA   - Laboratório: LPQ

Data: 13/11/2023

51,00 <1,00 0,70 0,00 0,00 505,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,02 <15,00 7,90 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CONSUMIDOR N.º 104906   - Laboratório: LPQ

Data: 27/11/2023

52,00 <1,00 0,20 0,00 0,00 481,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,20 <15,00 8,10 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

QUINTA PEDAGOGICA   - Laboratório: LPQ

Data: 18/12/2023

0,50 0,00 0,00

HOTEL JUPITER MARINA   - Laboratório: LPQ

Data: 18/12/2023

1,00 0,00 0,00

CONSUMIDOR N.º 107263   - Laboratório: LPQ

Data: 04/12/2023

49,90 <1,00 0,40 0,00 0,00 495,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 -0,06 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CRECHE LAR DA CRIANÇA   - Laboratório: LPQ

Data: 23/10/2023

130,00 <1,00 0,30 0,00 >100,00 523,00 <2,00 101,00 0,00 <50,00 -0,01 <15,00 7,90 <1,00 >100,00 100,00 <0,50
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Azoto Amoniacal

mg/l   NH4

0,50

Benzo(a)-pireno

µg/l   

0,01

Benzo(b)

-fluoranteno (HAP)

µg/l   

Benzo(ghi)

-perileno (HAP)

µg/l   

Benzo(k)

-fluoranteno (HAP)

µg/l   

Bromodiclorometa

no (THM)

µg/l   

Bromofórmio 

(THM)

µg/l   

Cálcio

mg/l   Ca

100,00

Chumbo

µg/l   Pb

10,00

Cloratos

mg/l   ClO3

0,70

Cloritos

mg/l   ClO2

0,70

Clorofórmio (THM)

µg/l   

>=0,10  <=100,00

Cobre

mg/l   Cu

2,00

COT

mg/l   C

Crómio

µg/l   Cr

50,00

Dibromoclorometa

no (THM)

µg/l   

Dureza Total

mg/l   CaCO3

500,00

HAP

µg/l   

0,10

Indeno(1,2,3-cd)

-pireno (HAP)

µg/l   

Magnésio

mg/l   Mg

50,00

Níquel

µg/l   Ni

20,00

Nitritos

mg/l   NO2

0,50

Oxidab.

mg/l   O2

5,00

Radão

Bq/l   

500,00

THM

µg/l   

100,00

7

0

<0,02

<0,02

7

0

<0,010

<0,010

7

0

<0,10

<0,10

7

0

<0,10

<0,10

7

0

<0,10

<0,10

7

0

6,00

10,00

7

0

2,90

19,00

7

0

19,40

32,60

7

0

<3,00

<3,00

7

0

<0,01

0,28

7

0

<0,01

0,07

7

0

3,00

6,00

7

0

<0,30

<0,30

7

-69 999 993

1,60

2,40

7

0

<2,00

<2,00

7

0

7,00

18,00

7

0

47,00

180,00

7

0

<0,01

0,10

7

0

<0,10

<0,10

7

0

11,00

24,00

7

0

<5,00

<5,00

7

0

<0,02

<0,02

7

0

<1,50

2,00

7

0

<10,00

<10,00

7

0

19,00

47,00

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Ci

HOTEL ALVOR BAÍA   - Laboratório: LPQ

Data: 27/03/2023

<0,02 <0,010 <0,10 <0,10 <0,10 7,00 15,00 24,90 <3,00 0,01 0,01 5,00 <0,30 1,70 <2,00 16,00 47,00 <0,01 <0,10 11,00 <5,00 <0,02 <1,50 <10,00 43,00

CONSUMIDOR N.º 33109   - Laboratório: LPQ

Data: 23/01/2023

<0,02 <0,010 <0,10 <0,10 <0,10 7,00 10,00 27,10 <3,00 0,01 0,01 4,00 <0,30 2,40 <2,00 15,00 160,00 <0,01 <0,10 21,00 <5,00 <0,02 <1,50 <10,00 36,00

AUTÓDROMO I   - Laboratório: LPQ

Data: 02/05/2023

<0,02 <0,010 <0,10 <0,10 <0,10 10,00 9,00 19,40 <3,00 0,28 0,07 3,00 <0,30 1,70 <2,00 16,00 120,00 0,10 <0,10 17,00 <5,00 <0,02 <1,50 <10,00 38,00

HOTEL PENINA GOLF   - Laboratório: LPQ

Data: 22/05/2023

<0,02 <0,010 <0,10 <0,10 <0,10 6,00 7,00 20,30 <3,00 0,21 0,01 5,00 <0,30 2,00 <2,00 9,00 120,00 <0,01 <0,10 17,00 <5,00 <0,02 1,90 <10,00 27,00

PISCINAS MUNICIPAIS DE PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 17/07/2023

<0,02 <0,010 <0,10 <0,10 <0,10 6,00 19,00 22,20 <3,00 <0,01 <0,01 4,00 <0,30 1,60 <2,00 18,00 130,00 <0,01 <0,10 17,00 <5,00 <0,02 <1,50 <10,00 30,00

CENTRO DE ACOLHIMENTO CATRAIA - CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE 

PORTIMÃO   - Laboratório: LPQ

Data: 28/08/2023

<0,02 <0,010 <0,10 <0,10 <0,10 6,00 19,00 22,20 <3,00 0,01 0,01 4,00 <0,30 1,60 <2,00 18,00 130,00 <0,01 <0,10 19,00 <5,00 <0,02 2,00 <10,00 47,00

CONSUMIDOR N.º 47308   - Laboratório: LPQ

Data: 30/10/2023

<0,02 <0,010 <0,10 <0,10 <0,10 6,00 2,90 32,60 <3,00 <0,01 <0,01 6,00 <0,30 2,10 <2,00 7,00 180,00 <0,01 <0,10 24,00 <5,00 <0,02 <1,50 <10,00 19,00

Ponto de Colheita
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