
Parâmetros Controlo de PCQA

Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

12

1

49,99

220,00

12

0

<1,00

<1,00

38

13

0,09

>1,50

12

0

0,00

0,00

38

0

0,00

0,00

12

0

562,00

706,00

12

0

<2,00

<2,00

38

0

0,00

0,00

12

0

0,00

0,00

12

1

<50,00

336,00

12

4

0,20

0,71

12

1

<15,00

140,00

12

0

7,60

8,10

12

0

<1,00

<1,00

12

0

<1,00

<1,00

12

0

<1,00

<1,00

12

0

<0,50

1,30

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

Autódromo I   - Laboratório: LPQ

Data: 03/01/2024

0,60 0,00 0,00

Hospital Particular do Algarve   - Laboratório: LPQ

Data: 03/01/2024

0,30 0,00 0,00

PASTELARIA GINGA   - Laboratório: LPQ

Data: 08/01/2024

0,50 0,00 0,00

Aparthotel Presidente   - Laboratório: LPQ

Data: 03/01/2024

49,99 <1,00 0,30 0,00 0,00 562,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,20 <15,00 7,90 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

Complexo Desportivo de Alvor   - Laboratório: LPQ

Data: 15/01/2024

0,80 0,00 0,00

Escola E.B. 2 Nuno Mergulhao   - Laboratório: LPQ

Data: 08/01/2024

220,00 <1,00 0,20 0,00 0,00 566,00 <2,00 0,00 0,00 336,00 0,27 140,00 7,90 <1,00 <1,00 <1,00 0,54

Escola E.B.1 Pontal   - Laboratório: LPQ

Data: 22/01/2024

0,80 0,00 0,00

RESTAURANTE D. JOÃO ESTEVES   - Laboratório: LPQ

Data: 15/01/2024

49,99 <1,00 0,60 0,00 0,00 635,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,47 <15,00 8,00 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

Jardim de Infância Figueira   - Laboratório: LPQ

Data: 29/01/2024

0,20 0,00 0,00

Escola E.B.1 Montes de Alvor   - Laboratório: LPQ

Data: 22/01/2024

49,99 <1,00 0,60 0,00 0,00 673,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,25 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

Pestana Algarve Race-2   - Laboratório: LPQ

Data: 05/02/2024

0,40 0,00 0,00

SKINFINITY CENTRO ESTÉTICO   - Laboratório: LPQ

Data: 05/02/2024

0,90 0,00 0,00

PADARIA TRIGO bom   - Laboratório: LPQ

Data: 05/02/2024

0,70 0,00 0,00

PASTELARIA CAPRI   - Laboratório: LPQ

Data: 12/02/2024

0,50 0,00 0,00

Morgado do Reguengo I   - Laboratório: LPQ

Data: 12/02/2024

>1,50 0,00 0,00

URBANIZACAO ENCOSTA PENINA, LOTE 27   - Laboratório: LPQ

Data: 29/01/2024

49,99 <1,00 0,40 0,00 0,00 706,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,71 <15,00 8,00 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

QUINITNHA   - Laboratório: LPQ

Data: 19/02/2024

0,70 0,00 0,00

Ponto de Colheita
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

12

1

49,99

220,00

12

0

<1,00

<1,00

38

13

0,09

>1,50

12

0

0,00

0,00

38

0

0,00

0,00

12

0

562,00

706,00

12

0

<2,00

<2,00

38

0

0,00

0,00

12

0

0,00

0,00

12

1

<50,00

336,00

12

4

0,20

0,71

12

1

<15,00

140,00

12

0

7,60

8,10

12

0

<1,00

<1,00

12

0

<1,00

<1,00

12

0

<1,00

<1,00

12

0

<0,50

1,30

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

Hospital Barlavento Algarvio   - Laboratório: LPQ

Data: 19/02/2024

0,20 0,00 0,00

AGR VERT ESCOLAS JUDICE FIALHO   - Laboratório: LPQ

Data: 26/02/2024

0,70 0,00 0,00

Escola E.B.1 Mexilhoeira Grande   - Laboratório: LPQ

Data: 26/02/2024

0,30 0,00 0,00

HOTEL PESTANA ALVOR PARK   - Laboratório: LPQ

Data: 12/02/2024

49,99 <1,00 1,00 0,00 0,00 626,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,71 <15,00 8,10 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

ESTRADA ALVOR-ESCOLA PRE-PRIMARIA-8500-578   - Laboratório: LPQ

Data: 19/02/2024

49,99 <1,00 0,50 0,00 0,00 636,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,27 <15,00 7,60 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

Jardim de Infância N.º 3 de Portimao   - Laboratório: LPQ

Data: 04/03/2024

0,50 0,00 0,00

LAR BOM SAMARITANO   - Laboratório: LPQ

Data: 04/03/2024

0,50 0,00 0,00

ESCOLA EB1 COCA MARAVILHAS-AMPLIACAO   - Laboratório: LPQ

Data: 26/02/2024

49,99 <1,00 0,70 0,00 0,00 604,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,41 <15,00 7,90 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

CENTRO DE APOIO A IDOSOS ALCALAR   - Laboratório: LPQ

Data: 12/03/2024

0,20 0,00 0,00

CRACEP-COOP APOIO CIDADAO EXCP   - Laboratório: LPQ

Data: 12/03/2024

0,50 0,00 0,00

CLCC   - Laboratório: LPQ

Data: 18/03/2024

0,80 0,00 0,00

URB VALE LAGAR RESIDENCE, LOTE E-19   - Laboratório: LPQ

Data: 18/03/2024

0,40 0,00 0,00

PASTELARIA GELIGLU   - Laboratório: LPQ

Data: 25/03/2024

0,70 0,00 0,00

Hospital da Misericórdia   - Laboratório: LPQ

Data: 25/03/2024

0,50 0,00 0,00

Restaurante do Kartódromo Internacional do Algarve-2   - Laboratório: 

LPQ

Data: 04/03/2024

49,99 <1,00 0,40 0,00 0,00 626,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,60 <15,00 8,00 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

RUA D SANCHO I,19 ESCOLA PRIMARIA   - Laboratório: LPQ

Data: 04/03/2024

49,99 <1,00 0,20 0,00 0,00 612,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,26 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 0,93

AV 25 ABRIL-COMPLEXO DE PISCINAS   - Laboratório: LPQ

Data: 12/03/2024

49,99 <1,00 0,50 0,00 0,00 623,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,71 <15,00 8,10 <1,00 <1,00 <1,00 <0,50

Jardim de Infância Chao das Donas   - Laboratório: LPQ

Data: 18/03/2024

49,99 <1,00 0,60 0,00 0,00 633,00 <2,00 0,00 0,00 <50,00 0,30 <15,00 7,70 <1,00 <1,00 <1,00 1,30

Autódromo II-Paddock-3   - Laboratório: LPQ

Data: 01/04/2024

0,09 0,00 0,00
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Alumínio

µg/l   Al

200,00

Cheiro

   Factor Diluição

3,00

Cloro Residual

mg/l   Cl

>=0,20  <=0,60

Clost.Sulf.red.

N.º/100ml   

0,00

Coliformes Totais

N.º/100ml   

0,00

Cond.

µS/cm   

2.500,00

Cor

mg/l   PtCo

20,00

E.Coli

N.º/100ml   

0,00

Enterococos

N.º/100ml   

0,00

Ferro

µg/l   Fe

200,00

Índice de Langelier

   

<=0,50

Manganês

µg/l   Mn

50,00

pH

   

>=6,50  <=9,00

Sabor

   Factor Diluição

3,00

Tot.Ger.22 ºc

N.º/1ml   

100,00

Tot.Ger.37 ºc

N.º/1ml   

10,00

Turvação

NTU   

4,00

12

1

49,99

220,00

12

0

<1,00

<1,00

38

13

0,09

>1,50

12

0

0,00

0,00

38

0

0,00

0,00

12

0

562,00

706,00

12

0

<2,00

<2,00

38

0

0,00

0,00

12

0

0,00

0,00

12

1

<50,00

336,00

12

4

0,20

0,71

12

1

<15,00

140,00

12

0

7,60

8,10

12

0

<1,00

<1,00

12

0

<1,00

<1,00

12

0

<1,00

<1,00

12

0

<0,50

1,30

Nº Análises Realizadas

Mínimo

Máximo

>Valor Paramétrico

Valor Paramétrico

Cr1/Cr2

C. de Hemodiálise - AV OLIMPIADAS-BARRANCO RODRIGO-8500-311   - 

Laboratório: LPQ

Data: 01/04/2024

0,70 0,00 0,00

RUA CAPITAO JOSE REIS LAZARO, 12   - Laboratório: LPQ

Data: 01/04/2024

0,70 0,00 0,00
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